ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам обследования оценка состояния кровли не удовлетворительная.

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо:

1. Выполнить ремонт  кровли с устройством двух слоев наплавляемого материала компании «Технониколь» над 3-х этажными блоками.

При этом необходимо:

- полностью снять щебень с кровли;

- снять рубероид и армогидробутил;

- отремонтировать цементную стяжку;

2. - увеличить уклон к воронкам.

3. Заменить конструкцию фонарей с применением вместо стекла поликарбонатных листов. Боковые стенки приподнять над кровлей не менее 300 мм.

4. Над четырехэтажным блоком выполнить ремонт существующего покрытия с разрезкой воздушных мест и дополнительным покрытием еще одним слоем наплавляемого материала компании «Технониколь».

