Извещение № ЗК-10/07
на размещение заказа на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты путем проведения  запроса котировок 

Уполномоченный орган: сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», находящийся по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, каб.10, телефон (8-2130)7-15-70,  факс (8-2130)7-10-42, (городской телефон - 24-23-17), е-mail: zakaz_syktyvdin@mail.ru.

Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, 62, телефон (8-2130)7-21-50, факс (8-2130)7-10-42, городской  телефон – 24-23-17, e-mail: syktyvdin@mail.ru. Ответственное лицо – Турова Надежда Леонидовна, телефон (8-2130)7-21-50.
Источник финансирования муниципального заказа: средства местного бюджета муниципального района «Сыктывдинский». КБК  923-0104-0020400-500-226.

Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ: выполнение работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с техническим заданием. ОКДП - 4560249.  

Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ:
· Работы, предусмотренные в заказе, должны быть выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами, проектной документацией. 

· Подрядчик в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» осуществляет своими силами входной контроль качества материалов и операционный контроль выполняемых работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.
· Работы должны быть выполнены  в объемах, предусмотренных в смете (смета предоставляется Подрядчиком при заключении контракта и является неотъемлемой частью  муниципального контракта).
Требования к безопасности работ: Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, а также охраны материалов, оборудования, техники  возлагается на Подрядчика.

Гарантия качества выполняемых работ: Гарантийный срок на результаты выполняемых работ составляет 24 месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
Место выполняемых работ: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62 (здание администрации муниципального района «Сыктывдинский») и с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.60а (здание гаража).
Сроки выполнения работ: в течение 25 календарных дней со дня заключения контракта.
Максимальная цена контракта: 230 000 (двести тридцать тысяч) руб. 
Цена включает в себя затраты  на изготовление проектной документации, выполнение  работ, стоимость материалов, оборудования, доставка материалов  в  соответствии с условиями заказа, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.                                                                 

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

Сроки и условия оплаты муниципального заказа: оплата стоимости работ осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика – 30% стоимости муниципального контракта выплачивается Подрядчику в течение 10 дней после подписания контракта, оставшуюся сумму в течение 10 банковских дней после подписания  акта приема-передачи  выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) с предоставлением счета и счета-фактуры. 
Сроки и условия подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Место, время  и срок подачи котировочных заявок: котировочные заявки должны быть предоставлены по адресу Уполномоченного органа.

· начало подачи: 07 апреля 2010 года;
· окончание подачи: 13 апреля 2010 года не позднее 17 час.00 мин. по московскому времени. 

Время приема заявок (кроме праздничных дней): понедельник-четверг с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00.  

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:

· отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

· Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменном виде (на бумажном носителе) по приведенной форме (приложение № 1). 
· Участником может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

· Котировочная заявка, поданная после окончания срока подачи, или не соответствующая требованиям запроса котировок, не рассматривается и отклоняется.

· Предложенная цена заявки не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

· Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки.

Приложения:   № 1 - форма котировочной заявки;
                          № 2 – техническое задание;
                          № 3 - проект муниципального контракта.

Приложение № 1 

к извещению ЗК-10/07
	Наименование (для юридического лица), Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа
	

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Ф.И.О. руководителя
	

	Телефон/факс/адрес электронной почты 
	


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «____»___________ 2010 г.

Кому: Сектор муниципального заказа администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты  (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на сумму ________________________ рублей (цифрами и прописью).

В цену выполнения работ включаются затраты  на  изготовление проектной документации, выполнение  работ, стоимость материалов, оборудования, доставка материалов  в  соответствии с условиями заказа, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.                                                           
Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении № ЗК-10/07 о проведении запроса котировок.
________________    __________________         ______________________
должность

           подпись                                                  Ф.И.О. уполномоченного лица

МП
Если заявка подписана полномочным представителем участника размещения заказа, то необходимо предоставить доверенность, подтверждающую право подписи.
Приложение № 2 

к извещению № ЗК-10/07
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в помещениях администрации и гаража администрации МО МР «Сыктывдинский» по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, ул.Д.Каликовой, д.60 «а»


Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результатам работ:


1.1. Система оповещения должна обеспечивать:


1.1.1. Разделение на зоны.


1.1.2. Сигнал оповещения о пожаре должен передаваться автоматически, при срабатывании оповещателей системы пожарной сигнализации на все время эвакуации.


1.1.3. Автоматическое срабатывание системы оповещения о пожаре осуществляется от одного пожарного извещателя.


1.1.4. Количество извещателей в помещениях определять на основе нормативов.


1.1.5. Трансляцию сигнала оповещения о пожаре по 1-2 этажу и во всех кабинетах, включая коридоры и помещения с временным пребыванием людей, с абсолютным приоритетом над другими сигналами.


1.1.6. Трансляцию сигнала оповещения о пожаре «здания гаража администрации» осуществлять на пульт диспетчерской службы администрации.


1.2. При монтаже предусмотреть:


1.2.1. Использование оповещателя в коридорах, кабинетах, в помещениях временного пребывания людей.


1.2.2. Установку блоков резервного питания для оборудования, управляющего системой оповещения, со сроком работы не менее 24 часов.


1.3. Система автоматической пожарной сигнализации.


Предусмотреть:


1.3.1. Установку приемноконтрольного прибора в помещении диспетчерской службы на 1 этаже.


1.3.2. Установку пожарных извещателей в общественных зонах и во всех помещениях.


1.3.3. Вывод дублирующих сигналов на приемную аппаратуру АПС диспетчерской службы.


1.3.4. Вывод сигналов о состоянии работоспособности системы на ППКОП с источником резервного питания (UPS).


1.3.5. Установку блоков резервного питания для оборудования, управляющего автоматической пожарной сигнализации, со сроком работы не менее 24 часов.


1.3.6. Предусмотреть резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных.


1.4. Монтаж систем необходимо производить в соответствии с чертежами, технической документацией и инструкциями заводов-изготовителей и устанавливаемые устройства. При установлении пожарных извещателей их месторасположение необходимо уточнить с учетом местных условий, а также требований по установке приборов. При прокладке сетей руководствоваться положениями РД 78.145-93 и ПУЭ-86. Участки прокладки кабелей через стены и перекрытия производить в трубе ПВХ гофрированной, при этом остаточную часть отверстия заделывать негорючим материалом.


Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям муниципального заказчика


2.1. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта заводов изготовителей, комплектную проектную документацию (2 экз.), инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики.


2.2. Нормативы.


При выполнении работ «Подрядчик» должен руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).


3. Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами.


4. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и РК, а также предписаниями надзорных органов.


5. Приемка работ:


По завершении всех работ «Подрядчик» обязан провести запуск систем автоматической противопожарной защиты, обучение и инструктаж для сотрудников администрации. Прием работ осуществляется комиссией, в состав которой может входить представитель Государственного пожарного надзора.


6. Извещателями АПС должны быть оснащены следующие помещения здания по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, ул.Д.Каликовой, д.60 «а»:


1, 2 этаж: коридоры, все кабинеты 1-2 этажа, подвал, помещения с временным пребыванием людей, гараж администрации.

Приложение № 3 

к извещению № ЗК-10/07
проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________ 

на выполнение работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 
с. Выльгорт







         «____» _________ 2010 г.

Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального района – руководителя администрации района Рудольфа А.А. действующего на основании Устава муниципального района «Сыктывдинский», с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий на основании ____________________, с другой стороны, по итогам запроса котировокодрядчике работ и 

 района -

выполненных работ, 24  месяца со дня подписания акта приемо-передачи выполненных работчиком при за «На право заключения муниципального контракта выполнение работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) для муниципальных нужд – администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и на основании протокола № _____ от __________2010г. единой комиссии по размещению заказов заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу и наладке систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с изготовленной «Подрядчиком» и согласованный с «Заказчиком» проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

Извещателями автоматической пожарной сигнализации должны быть оснащены следующие помещения указанного в настоящем пункте здания: подвал, I этаж, II этаж, гараж.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего муниципального контракта, собственными силами.

1.3. «Заказчик» обязуется принять результаты работ (далее по тексту также – «Объект») и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.4. Срок выполнения работ: в течение 25 календарных дней со дня заключения контракта. Срок выполнения работ является фиксированным на протяжении всего срока действия муниципального контракта и не подлежит изменению.

1.5. Место выполнения работ: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62, ул.Д.Каликовой, д.60 «а».

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему муниципальному контракту, определяется согласно цене, предложенной «Подрядчиком» в котировочной заявке и составляет сумму _______ тысяч рублей с учетом всех налогов сборов и других обязательных платежей, стоимости материалов, оборудования, доставки, изготовления проектной документации.
2.2. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия муниципального контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев когда цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ.

2.3. Источником финансирования является местный бюджет  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». Непосредственным плательщиком является администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата стоимости работ осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» - 30% стоимости муниципального контракта выплачивается «Подрядчику» в течение 10 дней после подписания контракта, оставшуюся сумму в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) с предоставлением счета и счета-фактуры. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Заказчик» обязуется:

4.1.1. Оплатить стоимость работ согласно порядку расчетов, установленному разделом 3 настоящего муниципального контракта.

4.2. «Подрядчик» обязуется:

4.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему муниципальному контракту не позднее 3 (трех) дней со дня заключения настоящего муниципального контракта.

4.2.2. Подготовить и представить «Заказчику» проекты оповещения о пожаре и адресной пожарной сигнализации в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4.2.3. Все работы по настоящему муниципальному контракту выполнить согласно проектной документации и в установленный срок.

4.2.4. При выполнении работ руководствоваться требованиями ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных документов по пожарной безопасности. 

4.2.5. «Подрядчик» обязуется при заключении контракта предоставить лицензию на монтаж и наладку систем противопожарной защиты, свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают существенное влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулирующей организацией в области архитектурного строительства.  

4.2.6. Производить монтаж систем в соответствии с чертежами, технической документацией и инструкциями заводов-изготовителей на устанавливаемые устройства. Отступление от проекта допускается только после согласования «Подрядчиком» с органами Государственного пожарного надзора.

4.2.7. При проведении работ обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ.

4.2.8. При производстве работ использовать только новые, не бывшие в употреблении материалы, согласовывать используемые материалы с «Заказчиком».  

4.2.9. В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СНиПами, государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению на территории Российской Федерации.

4.2.10. Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ и при приемке работ.

4.2.11. Информировать «Заказчика» за 3 (три) дня до готовности «Объекта» к сдаче.

4.2.12. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, вывезти в трехдневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты.

4.2.13. Одновременно с передачей «Заказчику» «Объекта» предоставить ему сертификаты соответствия, паспорта заводов изготовителей, комплектную проектную документацию (2 экз.), инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики.

4.2.14. Предоставить копию лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащей следующие разрешенные виды деятельности: монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. По завершении работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, «Заказчик» с учетом выполненных объемов работ подписывает Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) либо представляет мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.2. По окончании всех работ «Подрядчик» обязан провести запуск систем автоматической противопожарной защиты, провести обучение и инструктаж для сотрудников администрации. Для участия в приемосдаточных мероприятиях «Заказчик» вправе пригласить представителя Государственного пожарного надзора.

5.3. В случае мотивированного отказа от подписания документов, указанных в п.5.1. настоящего муниципального контракта, Стороны составляют акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. «Подрядчик» гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов работ и в период гарантийного срока эксплуатации «Объекта», указанного в п.6.2. настоящего муниципального контракта;

- возможность эксплуатации «Объекта» на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на результаты выполняемых по настоящему муниципальному контракту работ составляет 24 месяца со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).

6.3. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа «Объекта» или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта «Объекта», произведенного самим муниципальным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанных в пункте 6.3. настоящего муниципального контракта недостатков «Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику» в разумный срок с момента их обнаружения.

В течение 3 (трех) дней после получения «Подрядчиком» уведомления об обнаруженных недостатках «Объекта» Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения «Подрядчика» в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта, «Заказчик» вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего муниципального контракта или причинно-следственной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого «Объект» не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Подрядчик».

6.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 6.3. муниципального контракта, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

В случае получения письменного отказа «Подрядчика» от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня направления «Подрядчику» на подпись указанного в настоящей статье акта «Заказчиком» не получен подписанный «Подрядчиком» акт либо в том случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного выше акта «Подрядчик» не приступит к устранению соответствующих дефектов и недостатков, «Заказчик» вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет «Подрядчика».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации и условиями настоящего муниципального контракта.

7.2. Все споры по настоящему муниципальному контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения срока выполнения работ, возникшего по вине «Подрядчика», «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока выполнения работ, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от обще цены муниципального контракта, указанной в п.2.2. настоящего муниципального контракта.

7.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает от ответственности сторону, не выполнившую обязательство.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. Форс-мажорными обстоятельствами считаются: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, изменение действующего законодательства и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту, и если они возникли после вступления в силу настоящего Контракта, а равно, если Стороны не знали и не могли знать о существовании таких обстоятельств на момент заключения настоящего Контракта.

8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему Контракту сдвигается на время действия таких обстоятельств.

8.4. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

8.5. В том случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств превышает 2 (два) месяца, то любая из Сторон вправе поставить вопрос о досрочном расторжении Контракта, о чем заинтересованная Сторона должна сообщить другой Стороне за 10 (десять) дней до момента расторжения настоящего Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. В случае не достижения Сторонами согласия по спорным вопросам путем переговоров, разрешение спорных вопросов производится в Арбитражном суде Республики Коми. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, подлежит регистрации в реестре муниципальных контрактов и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и зарегистрированы в реестре муниципальных  контрактов.

10.3. Муниципальный контракт досрочно прекращается в случаях:

 - ликвидации одной из Сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- отзыва у «Подрядчика» лицензии на монтаж и наладку систем автоматической противопожарной защиты;

 - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. При расторжении настоящего Контракта инициативная Сторона должна мотивированно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения.

10.5. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством. 
10.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов в трехдневный срок.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт составлен  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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